
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гпгиены и эпидемиологии в Кировской области"

( ФБУЗ "IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждецшя здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

(филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в КотельЕичском районе)

Адрес филиала; Луначарского ул., д 4 ьнич,6l2600
телефон (факс): (8ЗЗ42)4- 1 З-З0. id.ru

окпо 10955088, огрн l054з16558669 58/4з4501о0l

раионе
о.М.Носова

--,-t8 июля 20tr9 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
м 8453 от 18.07.2019

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридич€ский адрес:
Администрация Светловского сельского поселения
Кировская обл., Котельничский р-н, п.Светлый, ул.Ленина, 10

2. Наименование образца (пробы): Вода гrитьевая

3. Место отбопа

Атгестат аккредитации
испытательной лаборатории
j\b росс RU.0001,5 13877

4, Время и дата отбора:
Щолжность и Ф.И.О. лица,

области"

Артезианская скважинаNЪ 4547З - Кировская обл.,

Котельничский р-н, п.Светлый

|6.07.201'9 08 ч. 30 мин.
Рабочий по обслуживанию скважин Русов И.П.

пDоводившего отбоD:
Условия доставки:

Время и дата доставки

Количество(объем) для испытаний 0,5 л.

Цель отбора По договору
Дополнительные сведения
договор NЬ 2630-03 от 16.07.2019

7. Нf, устанавливающие требования к обьекry исследований (испытаний):
СанПиН 2.t,4,1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения|l.

8. Код образца (пробы): 8453-05-04-b-ol -zot q

Стерильная посуда

в ИЛЦ: 1,6,01,201'9 11 ч, 00 мин,

5.

б.

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

эirццемио_логи}t в:

в Котельничirtd
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протокол J\Ъ 8453 от l 8.07,2019
Вода питьевая
код образца: 8453-05-04-Б-01 -201 9

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИС СЛЕДОВАНИЯ
Дата начала исследования 16.0'7.2019 08 ч. 50 мин. flaTa окончания исследования: l8.07.2019

Ns
п/п

Определяемые показатели Единица измерения Результаты исследований Норматив
Hfl на методы
исследования

UOщие колиформные
бяктепии КоЕ в 100 мл Не обнаружено Не допускается мук 4.2.1018-01

z
Термотолерантные
колиtьопмньте бактепии КоЕ в 100 мл Не обнаружено Не допускается мук 4,2.1018-0l

J Общее микробное число КоЕвlмл 10 не более 50 мук 4.2.1018-0l

Исследования проводили :

Щолrкность Ф.и.о Подпись ,/,)
Фельдшер-лаборант Земцова Е.В.

{/

Ответственный за оформленпе протокола:
Медицинский статистик Матвеева Е.В"

Примечание:
1, Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2, ПолнаЯ или частичнаЯ перепечатка, копирование протокола без письменнОго разрешения ИЛl-{ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Котельничском районене недопускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛl-] филиала ФБУЗ "I-]eHTp гигиены и
эпидемиолоrии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах
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